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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja tutustua pelastuslaitoksilla olevaan talotekniikkaan. Työssä keski-
tytään erityisesti niihin erityispiirteisiin ja tarpeisiin, jotka tulevat esiin pelastuslaitosten LVI-
suunnittelussa. Opinnäytetyötä apuna käyttämällä työn tilannut suunnittelutoimisto saa toteutettua pe-
lastuslaitoksen lvi-suunnittelun. 
 
Opinnäytetyötä varten vierailtiin useammalla eri pelastuslaitoksella, joista osa oli vasta rakennettuja ja 
osa vanhempia. Vierailuilta saatua kuvallista materiaalia, ja käyttäjiltä saatua tietoa on pyritty hyödyn-
tämään mahdollisimman paljon kirjallisten lähteiden lisäksi. Työssä on hyödynnetty laitevalmistajien 
aineistoja sekä heidän erityisosaamistaan. 
  
Pelastuslaitoksilla on paljon erikoistekniikkaa, jonka suunnitteluun on kiinnitettävä huomiota. Suuri apu 
suunnitteluun saadaan vierailemalla eri laitoksilla, jolloin voi kattavasti ja konkreettisesti tutustua suun-
nittelussa oleviin osa-alueisiin ja eri ratkaisutapoihin. Uusimmat ja tärkeimmät tiedot pelastuslaitoksille 
parhaiten soveltuvista laitteista ja ratkaisuista saa käyttämällä hyödyksi eri laitevalmistajilta ja käyttäjän 
edustajalta saaman tiedon.   
 
Työssä on esitetty kattavasti pelastuslaitoksilla olevaa talotekniikkaa. Kaikista osa-alueista on pyritty 
antamaan perustiedot sekä esittämään yhdestä muutamaan ratkaisuvaihtoehtoa toteutukselle. Aihealu-
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The aim of this study was to examine and explore the building services located in the rescue cen-
ters. The work focuses specifically on certain characteristics and needs that arise in HVAC de-
sign of the Rescue Stations. The design office who commissioned this thesis can now use it to 
implement the HVAC design to a Rescue Station. 
 
For this thesis several visits were made to various Rescue Stations, of which some were recently 
build and others older. The photo material and the information provided by users gathered from 
the visits have been used as much as possible in addition to the literary sources. This work has 
utilized the materials provided by Equipment Manufacturers and their specialized expertise. 
 
Attention must be paid when designing Rescue Stations because they have a lot of special tech-
nology. A great help for the design process was gained by visiting different facilities. This way 
one could comprehensively get to know the different components and solution methods of the 
designs. The most recent and valid information of the equipment and solutions suitable for Res-
cue Stations is obtained by utilizing the information available from different manufacturers and 
representatives of the users.  
 
This thesis comprehensively introduces the building technology used in Rescue Stations. For all 
the components this thesis tries to provide the basic information and some solution options for 
implementation. Unfortunately due to the extended nature of the topic a thorough focus in every 
component is not possible.  
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Opinnäytetyön aihe tuli kesätyöpaikastani PP Kiinteistötekniikka Oy:ltä. Yritys oli 
saanut LVI-suunnitteluun Jyväskylään rakennettavan uuden aluepaloaseman, joka 
rakennettaisiin vuoden 2011 aikana. Yrityksellä ei ollut aikaisempaa kokemusta palo-
asemien suunnittelusta tai muutenkaan sen tarkempaa tietoa niissä olevista laitteista.  
Työssä esitellään ja käydään läpi paloasemilla olevaa LVI-tekniikkaa sekä sivutaan 
muutakin paloasemilla olevaa tekniikkaa. Työssä käydään läpi kaikki LVI-tekniikan 
osa-alueet, mutta keskitytään lähinnä ”normaalissa” suunnittelussa vähemmän esille 
tuleviin osa-alueisiin, kuten paineilmalaitteiden ja -putkiston suunnitteluun. 
 
Työssä vierailtiin useammalla eri paloasemalla, jotka sijaitsivat Keski- ja Etelä-
Suomessa, joista osa oli uusia ja osa vanhoja. Vierailusta saatua kuvamateriaalia ja 
käyttäjien kokemuksia on käytetty mahdollisimman paljon hyödyksi.  Kaikki suunnit-
telussa huomioimatta jääneet asiat, jotka tulivat esille rakennusvaiheessa, on tuotu 
esille. 
 
Tutkimuksessa ei jokaiseen aihealueeseen paneuduta aivan perinpohjaisesti, vaan sen 
verran, mitä suunnittelijan olisi hyvä tietää. Käytetyistä lähteistä löytyy lisäksi tar-
kempaa lisätietoa. Palolaitoksiin tulevien niin sanottujen normaalihuoneiden, kuten 
kokoustilojen, vessojen, keittiöiden ja pesuhuoneiden, LVI-suunnittelua ei työssä sen 
tarkemmin käsitellä. 
 
Työssä vertaillaan eri ratkaisumalleja ja pyritään valitsemaan niistä parhaiten esi-
merkkikohteeseen sopivat. Tehdyt valinnat perustellaan valintataulukoin tai muiden 
mitoitus ohjeiden tai kaavioiden avulla. Työn lopputuloksen on tarkoitus olla apuna 
LVI-suunnittelijoille palolaitosten LVI-suunnittelua tehtäessä sekä muille, jotka ovat 
kiinnostuneita palolaitosten tekniikasta. Tutkimuksen avulla suunnittelutoimisto saa 
suunniteltua Jyväskylään rakennettavan aluepaloaseman ja saa oikein mitoitetut ja 






2 PELASTUSLAITOKSET RAKENNUKSENA 
 
Rakennuksena pelastuslaitoksissa on monenlaista toimintaa ja monenlaisia tiloja, mikä 
tuo LVI-suunnitteluun haasteita. Laitokset ovat kooltaan ja varustukseltaan erilaisia 
riippuen laitoksen palvelemasta alueesta ja siitä, onko laitos alueen keskuspaloasema 
tai vain aluepaloasema, tuleeko laitokselle tiloja myös vapaapalokunnalle tai sairaan-
kuljetus yksikölle/yksiköille, toimiiko paloasema myös laitteiston korjausasemana, 
tuleeko asemalle koulutustiloja miehistölle tai siviileille. Keskuspaloasemilla on 
yleensä suuremmat ja laajemmat laitteiden huoltotilat, koska ei ole kustannussyistä 
järkevää tehdä joka asemalle esimerkiksi omaa paloletkujen pesulaitteistoa. 
 
Yleensä pelastuslaitosten pääsisäänkäynnin lähistöllä on toimisto- ja luokka / opetus-
huoneita sekä mahdollisesti myös oma auditorio. Pelastuslaitoksilla saattaa olla näyt-
telytila tai suurempi aulatila, jossa esitellään esimerkiksi historiallista kalustoa, alueen 
palolaitoksena ansaitsemia palkintoja tai kunniamainintoja jne. Nämä sijaitsevat 
useimmiten alueella, jossa siviiliväestö käy asioidessaan pelastuslaitoksella. 
 
Päivystävällä miehistöllä on omat tilansa, jossa he voivat laittaa ruokaa, oleskella, 
nukkua, harjoitella ja peseytyä. Pelastuslaitoksen koosta ja siitä, kuinka paljon henki-
löstöstä on naisia, riippuu se, onko pelastuslaitoksella naisille ja miehille omat suihku- 
ja saunatilat.  Pienillä laitoksilla on usein yhteiset suihku- ja saunatilat, mutta omat 
pukuhuoneet. Fyysisen kunnon ylläpitämiseen pelastuslaitoksilla on vähintään oma 
kuntosali. Laitoksilla voi olla harjoittelua varten myös uima-altaita, kiipeilyseiniä, 
savusukellustorneja, liikuntasaleja ja tatameja sekä vuosittain tehtävään kunnon testa-
ukseen varattua tilaa. 
 
Pelastuslaitosten tavaramerkiksi muodostuneet tornit ovat paloletkujen kuivattamista 
varten. Letkujen pesemistä varten vaaditaan oma pesulaitteisto ja letkujen säilytyksel-
le oma varastointitila. Torneja saatetaan käyttää myös harjoitusvälineenä, joissa har-
joitellaan mm. savusukeltamista ja kiipeilyä.  Kaluston säilytykselle, huollolle, pesulle 
ja kuivatukselle on pelastuslaitoksilla omat tilansa. Pelastus- ja sairaankuljetusautot 
sijoitetaan autohalliin. Pienajoneuvot voivat sijaita myös ulkona, katoksissa tai kyl-
mähalleissa. Pelastusajoneuvojen pesemiselle on yleensä oma tila hallin sisällä, joka 
on rajattu kevyellä verhoseinällä tai kiviseinällä. Pelastusasujen säilytykseen, pesuun 
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ja kuivatukseen on omat tilat. Pesu- ja kuivatuskoneet ovat suurikokoisia ja isotehoi-
sia. 
 
Pelastuslaitoksen kalustoon voi kuulua lisäksi vesistöön tarkoitettua kalustoa, kuten 
veneitä ja sukellustarvikkeita. Koska laitoksen on oltava omavarainen ja toimintaky-
kyinen, niillä on omat varavoimakoneet.  Pelastuslaitoksilla on usein myös huolto- ja 
korjaustiloja kalustolle sekä kylmiä varastoja, jotka ovat joko päärakennuksen jatkee-
na tai erillisenä rakennuksena päärakennuksen vieressä..  Liitteessä 1 on esitetty esi-
merkki pelastuslaitoksen pohjapiirustuksesta, josta selviää, minkälaisia tiloja laitoksil-
la on ja miten ne voidaan sijoittaa. 
 
 
3 MÄÄRITELMÄT JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 
Pelastuslaitoksilla työskentelee palomiehiä, vapaapalokuntalaisia ja ensihoitajia. Lai-
tokset ovat julkisia hankkeita, joihin suunnittelijat ja urakoitsijat valitaan julkisen kil-
pailun kautta. Suunnittelun lähtökohdat antavat kunnan tai kaupungin teettämä tarve- 
ja hankesuunnitelma. Kirjallisena saadut lähtötiedot on hyvä varmistaa suunnitteluko-
kouksessa, jolloin tiedot hyväksytään ja ne kirjataan pöytäkirjaan. Tontille tulevat 
liittymätiedot on myös syytä tarkistaa hyvissä ajoin, jotta vältyttäisiin turhilta yllätyk-
siltä. Pelastuslaitoksen tarvitsema vesimäärä on suuri, joten on syytä varmistaa ajois-
sa, että vesilaitos kykenee toimittamaan tarvittavan virtaaman. Esimerkkikohteen vesi-
laitoksen runkovesijohtoa jouduttiin suurentamaan noin 30 metrin matkalta, koska 
senhetkinen runkovesijohto ei olisi ollut riittävä.   
 
 Kaupungin paikallisten viranomaisten ohjeet ja vaatimukset tulee ottaa huomioon 
suunnittelussa. Kaupungissa tai pelastuslaitoksella saatetaan suosia tai käyttää joitakin 
tiettyjä järjestelmiä tai ratkaisuja, joten nämä tulisi selvittää ennen suunnittelun aloit-









Pelastuslaitokset sijoittuvat yleensä kaupungissa keskeisille osa-alueille, joten melkein 





Lattialämmitys on nykyään suosittu lämmitysmuoto. Vesikiertoisesta lattialämmityk-
sestä on aiemmin ollut huonoja kokemuksia, koska lattian lämpötila on ollut liian kor-
kealla johtuen liian suuresta menoveden lämpötilasta. Koska rakennusten lämpöhäviöt 
rakennusneliötä kohden ovat pienentyneet huomattavasti viimeisen 20 vuoden aikana, 
on lattialämmityksen menoveden lämpötilaa voitu laskea. Johtuen pienestä lämpötila-
erosta huoneilman ja lattian välillä lattialämmitys on osittain itsestään säätyvä, koska 
huoneen lämpötilan noustessa lämpöteho pienenee ja laskiessa suurenee. Lattialämmi-
tys ei myöskään välitä ääniä huoneistosta toiseen. Lattialämmityksen etu patteriläm-
mitykseen verrattuna on se, ettei siinä ole näkyviä lämmönluovuttimia. Lattialämmitys 
on miellyttävä tiloissa, joissa on kiviaineksinen lattia. /1;11./ 
 
Pelastuslaitoksilla on miehistö-, pukuhuone-, pesu- ja saunatilat, joissa lattialämmitys 
on miellyttävä vaihtoehto, koska tiloissa oleskellaan ilman jalkineita. Kosteissa tilois-
sa lattialämmitys kuivaa lattian patterilämmitystä tehokkaammin. Pesuhalleissa lattia-





Patterilämmitys ei enää nykyään ole niin suosittu kuin se oli vielä 20 vuotta sitten, 
koska lattialämmityksen suosio on kasvanut. Patterit tulee sijoittaa huoneeseen siten, 
että ilman lämpötila olisi mahdollisimman tasainen kaikkialla huoneessa. Tämä käy-
tännössä tarkoittaa sitä, että patteri sijoitetaan ikkunan levyisenä sen alle eikä sitä pei-
tetä. Tämä rajoittaa arkkitehdin vapauksia suunnittelussa./2./  
 
Pelastuslaitoksella patterilämmitys ei ole välttämättä hyvä vaihtoehto, koska hälytys-
ten tullessa kulkuväylillä ei tulisi olla mitään ylimääräistä. Varsinainen este tämä ei 
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ole patterilämmitykselle, mutta se kannattaa huomioida lämmönluovutustapaa valitta-
essa. Palomiesten juostessa pelastusasuissa ja varusteita kantaen, patterit voivat rik-
koutua ja olla esteenä kulkuväylällä. Patterit joudutaan esimerkiksi piilottamaan sy-
vennyksiin, mikä huonontaa patterin lämmönluovutuskykyä ja aiheuttaa arkkitehdille 
lisää huomioitavaa suunnittelussa.  
 
 
4.3 Kiertoilmalämmitys  
 
Kiertoilmalämmityksessä ilma lämmitetään joko vedellä tai sähköllä. Lämmityksessä 
korvataan rakennuksen johtumishäviöitä kierrättämällä puhaltimen avulla ja lämmit-
tämällä saman tilan ilmaa. Kierrätysilman etuna on se, että se ottaa ylös noussutta 
lämmintä ilmaa ja puhaltaa sen takaisin oleskeluvyöhykkeelle. Kiertoilmalämmitystä 
käytetään teollisuus-, liike-, halli - ym. tiloissa, joissa lämpötilojen tasaisuudella ei ole 
niin suurta merkitystä kuin toimistotiloissa. Kiertoilmalämmitys sopii korkeisiin tiloi-
hin. /1;4./ 
 
Kierrätysilma ei palolaitoksilla ole varteenotettava vaihtoehto muualla kuin auto- ja 
pesuhallissa. Sijoittamalla kierrätysilmapuhaltimet autohallien ovien eteen vähentävät 
ne samalla kylmän ilman sisääntuloa. Paloaseman käyttötarpeesta riippuen saattaa olla 
syytä varustaa hallin ovet oviverhopuhaltimilla. 
 
Hallin oviverhopuhaltimien/kierrätysilmakojeiden sijoittamisessa on syytä ottaa huo-
mioon ovien avausmekanismi: aukeaako ovi sivuille, suoraan ylöspäin vai ylöspäin 
katon suuntaisesti (mikäli kyseessä on matala tila). Katon suuntaisesti avautuvien ovi-
en läheisyyteen on hankalaa sijoittaa puhallinta (kuva 1). Jos ovi aukeaa suoraan ylös-
päin, kannakointi pitää tehdä katosta tai seinästä ovien ulkopuolelta (kuva 2). Seinästä 
kannakoinnin ongelmana on ovien suuri leveys (noin neljä metriä). Ovien avautuessa 
sivuille pitää ottaa huomioon ovien yläpuolelle tulevan avausmekanismin koko (kuva 
3-5). Avausmekanismin rakenteet ja koot vaihtelevat valmistajasta riippuen, joten asia 




KUVA 1. Ovet avautuvat katon suuntaisesti 
 





KUVA 3. Ovet avautuvat sivulle 
 
 










Liitteessä 1 olevassa pohjapiirustuksessa on esitetty, minkälaisia tiloja pelastuslaitok-
silla on. Pohjassa on jaettu väreillä tilat eri poistoilmaluokkiin seuraavasti: 
  
Ensimmäisessä poistoilmaluokassa on tiloja, joissa poistoilmassa on vain vähän epä-
puhtauksia, kuten toimisto ja kokoustilat. Toisessa poistoilmaluokassa on tiloja, joissa 
poistoilmassa esiintyy jonkin verran epäpuhtauksia. Esimerkiksi ruokailutilat ja liina-
vaatevarastot kuuluvat luokkaan kaksi. Kolmannen luokan poistoilmassa on tiloja, 
joissa kosteus, kemikaalit ja hajut huonontavat oleellisesti ilman laatua. Tähän kuulu-




5.1 Ilmanvaihtokoneen LTO:n valinta 
 
Nykyisten energiamääräysten ja energiansäästön kannalta hallin ilmanvaihtokone va-
rustetaan LTO:lla. Valittavana on kolme eri ilmanvaihtokonetta: levy-, pyörivä- ja 
nestekiertoinenlämmönsiirrin. 
 
Levylämmönsiirtimellä järjestetyn järjestelmän vaikeutena on lämmöntalteenoton 
poistopuolen huurtuminen, jäätyminen ja lämmönsiirtopintojen puhdistettavuus. Jär-
jestelmän etuna on se, ettei hajuja eikä epäpuhtauksia siirry tuloilmaan. Siirtimen ko-
ko on myös melko iso, joten se vaatii IV-konehuoneessa myös enemmän tilaa.  Levy-
lämmönsiirtimen lämpötilahyötysuhde on 50-65 %. /4./  
 
Regeneratiivisella lämmönsiirtimellä järjestetyn järjestelmän vaikeutena on talteenot-
tokennon sekä tiivisteiden jäätyminen talviaikaan, myös kosteutta ja epäpuhtauksia 
siirtyy tuloilmaan hieman. Raittiin ulkoilman ollessa alle -15 °C tulisi tuloilmaa esi-
lämmittää ennen lämmöntalteenottoa, jotta vettä ei alkaisi tiivistyä. Järjestelmän etuna 
on levylämmönsiirrintä pienempi koko ja todella hyvä lämpötilahyötysuhde 70-85 % 
/4/. 
 
Nestekiertoisessa järjestelmässä käytetään kiertävänä nesteenä 30-40 prosenttista vesi-
etyleeniglykoliseosta ja lämmönsiirtiminä lamellipattereita. Järjestelmän haittapuolena 
on talteenottopatterin jäätyminen ja sen kautta patterin tukkeutuminen. Myös järjes-
telmän korkea hinta ja matala lämpötilahyötysuhde 40-55 %, eivät puolla tätä järjes-
telmää /4/. Nestekiertoisen järjestelmän etuna on, että tulo- ja poistoilmakoneet voi-
daan sijoittaa erilleen toisistaan tarpeen vaatiessa eikä poistoilma sekoitu tuloilmaan. 
 
 
5.2 Hallin ilmanvaihto 
 
Pesuhallin ilmanvaihdon suunnitteluun ei viranomaisilla ole suoranaisia määräyksiä, 




Pelastuslaitosten pesu- ja autohallin ilmanvaihto on yleensä järkevää järjestää yhdellä 
ilmanvaihtokoneella. Pesu- ja autohalli voidaan luokitella samaksi tilaksi, joten halliin 
voidaan lämmöntalteenoton lämmönsiirtimen tyyppi valita vapaasti. Autohallissa, 
jossa jokaisella autolla on oma pakokaasunpoistoraita, eikä tilassa tehdä mitään, mikä 
oleellisesti huonontaisi poistoilman laatua, poistoilmaluokan voidaan katsoa suurim-
malta osalta olevan luokkaa kolme D2:n taulukon 3.4.2.2 mukaan (liite 2) /5/. 
 
Autonpesuhalleja, joissa pestään suuria autoja, on ilmanvaihdossa hyväksi havaittu se, 
että kaikkia poistoilmaventtiileitä ei sijoiteta katonrajaan, vaan osa tuodaan lähemmäs 
lattianrajaa. Tämä perustuu siihen, että kun talvella halliin tuodaan iso kylmä auto ja 
sitä pestään, ilmassa oleva kostea kylmä ilma ja vesihöyry eivät nouse ylös katonra-
jaan. Sijoittamalla osa poistoilman venttiileistä alemmas, saadaan syntynyt vesihöyry 
poistettua tehokkaammin ja nopeammin. Esimerkiksi Mikkelin paloasemalla on todet-
tu, että varsinkin talvisin vesihöyryä syntyy todella paljon, eikä se tahdo poistua. 
 
Paloasemien pesuhalleissa pesu suoritetaan usein painepesureilla, eikä koneellisella 
pesurilla. Ilman kosteus jää huomattavasti alhaisemmaksi painepesuripesulla kuin 
koneellisella pesulla. Mikäli kyseessä on koneellinen pesu, on kosteuden poistamiseen 





Palolaitoksille tulevat kuivausrummut ovat kokoluokaltaan asuintalojen koneisiin ver-
rattaessa hieman suurempia ja tehokkaampia. Koneiden täyttömäärät ovat noin 10–20 
kg ja tehot vaihtelevat 8-18 kW. Koneiden suuri teho on otettava suunnittelussa huo-
mioon. Pienitehoisissa koneissa (8 kW) poistoilma voidaan kondensoida kondenssi-
laitteella (kuva 6), jos poistoilmakanavaa ei voida tai ei ole järkevää pesutilan sijain-
nin takia ohjata ulos. Suuritehoisissa (<10 kW) rummuissa on poistoilma ohjattava 
ulos. Kone on silloin järkevää varustaa lämmöntalteenotolla (kuva 7). Lämmöntal-
teenotto kannattaa kolmesta syystä: se säästää energiaa, kuivausrummun korvausilma 




Kuivausrummun poisto-/korvausilmaputkien koko on koneen tehosta riippuen ø160-
ø315. Putkien vaatima tila on osattava ottaa jo suunnittelussa huomioon, ja sille on 
varattava riittävä tila.  Jos kuivausrummun ilmanvaihtokanavia ei ole huomioitu suun-
nittelussa, voi niiden toteuttaminen rakennusvaiheessa olla erittäin hankalaa. Tämä 
riippuu lähinnä siitä, missä pesula sijaitsee pelastuslaitoksella. Mikäli pesulatila sijait-
see ulkoseinän vieressä, on poisto- ja korvausilmanjärjestäminen helpompaa. Jos taas 
pesula on keskellä rakennusta, eikä isoja eristeellisiä ilmanvaihtokanavia ole suunnit-








KUVA 7. Kuivausrumpu lämmöntalteenottokennolla /6/ 
 
 




Palolaitosten vesilaitteisto voidaan jakaa kahteen eri järjestelmään, normaalikäyttö-
vesiverkkoon ja paloautojen täyttöön tarkoitettuun verkkoon.  Molemmat verkostot 
tulevat vesilaitoksen verkosta, mutta ne erotetaan toisistaan rakennuksen sisäpuolella 
ja varustetaan myös omilla vesimittareilla. Täyttöpisteiden verkoston mitoitusvirtaama 
on suunnilleen välillä 8-14 l/s. Virtaama riippuu palolaitoksen tarvitsemasta vesimää-
rästä sekä vesilaitoksen kyvystä ”toimittaa” vettä. Vesilaitoksen virtaama riippuu alu-
een verkostosta ja paineesta. 
 
Täyttövesipisteitä sijoitetaan yleensä autohalliin yhdestä kahteen pistettä, yksi täyttö-
piste pesuhalliin ja täyttöpiste ulkoseinälle. Täyttöpisteiden täyttöverkosto voidaan 
tehdä kahdella tavalla: kovalla putkella pinta-asennuksena (kuva 8) tai maassa muovi-
putkella (kuva 9). Virtaamien ollessa 8-14 l/s putkien DN -koko on 50–100. Kovalla 
putkella tehtynä putkiston vaihtaminen ja korjaaminen on helpompaa, mutta putki on 
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rakennuskustannuksiltaan muoviputkea huomattavasti kalliimpaa. Pinta-asennuksessa 
putki on eristettävä ja kannakoitava, mikä lisää entisestään kustannuksia.  Putken ma-
teriaalina voi esimerkiksi olla ruostumaton teräsputki. 
 
 
KUVA 8. Täyttöputkisto pinta-asennuksena 
 
Maahan asennettavan putken puolesta puhuu sen halvempi hankintahinta ja pienempi 
painehäviö. Putki tulisi asentaa suojaputkeen, jotta se olisi vaihdettavissa. Yli DN50 
oleva muoviputki, joka on suojaputkessa, vaatii suuren taivutussäteen, joten se on 
asennettava melko syvälle. Esimerkiksi Uponor Profuse DN63 -putki + DN110-
suojaputki vaatii noin 1.5 metrin taivutussäteen yli -5 °C asennuslämpötilassa. Asen-




KUVA 9. Täyttöputkisto maassa muoviputkella 
 
6.2 Paloletkujen pesu ja kuivatus 
 
Pelastuslaitoksen tornin vieressä on yleensä aina letkunpesukone, jotta letkut voidaan 
suoraan pesukoneesta vetää torniin kuivumaan (kuva 10).  Letkunpesukoneeseen pitää 
vesiliitännän lisäksi tuoda myös paineilmapiste, koska pesun jälkeen paloletkut koe-
painetaan 5-25 bar:in paineella /8/. Paloletkujen kuivatukseen käytetään pysty- ja vaa-
kakuivatusta, joko kokopitkänä tai osittain rullalla olevaa kuivatusta. Kokopitkänä 
tehtävät pystykuivatukset ovat perinteisiä ja tulleet tunnetuksi paloasemien ”tavara-
merkkinä” (kuva 11).  Paloletkut ovat yleensä 20 metriä pitkiä, ja usein tornit ovat 
hieman tätä korkeampia, jotta letkujen alla pystytään kävelemään. Mikäli torniin sijoi-
tetaan LVI-putkia, olisi hyvä keskustella käyttäjän edustajan kanssa putkien paikasta, 
koska tornia saatetaan käyttää muuhunkin kuin letkujen kuivatukseen. Torneja voi-
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daan käyttää esimerkiksi savusukellusharjoituksissa. Kaikissa paloasemissa ei ole 
omaa paloletkujen pesujärjestelmää, vaan ne pestään alueen keskuspaloasemilla. 
 
 
KUVA 10. Paloletkun/pesukone 
 
 




Pelastusautojen pesu suoritetaan palolaitoksilla painepesureilla. Korkeapainevesi tulee 
yleensä keskeisesti keskuspesureilta, ja se ruiskutetaan autoihin korkeapainepesulait-
teilla. Keskuspesurit kuluttavat vettä 1000-2400 l/h, ja niiden tuottama työpaine on 
noin 150-170 baria /9/. Keskuspesurin rinnalle tulee pesuainepumppu, joka yleensä 
tarvitsee oman paineilman. 
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Pesulaitteet on järkevä varustaa pesuratajärjestelmällä, jolla saavutetaan sekä kiinteän 
että liikkuvan pesujärjestelmän edut. Järjestelmä sallii liikkuvan pesutapahtuman, 
mutta pitää samalla letkut järjestyksessä ja estää niiden ennenaikaisen kulumisen ja 
vaurioitumisen. Pesuhalli pysyy näin helpommin siistinä ja turvallisempana. 
 
Pesuratajärjestelmät vaihtelevat hieman riippuen valmistajasta. Esimerkiksi Tecalemi-
tin pesuratajärjestelmä koostuu C-kiskoprofiilista, jossa kulkeviin liukuvaunuihin 
kiinnitetään letkustot (kuva 12-13). Kiskot voidaan kiinnittää joko kattoon tai seinään. 
Kiskoja pystytään myös hyödyntämään valaistuksessa. /10./ 
 
 




KUVA 13. Järjestelmä korkeapainevedelle ja yhdelle pesuaineelle /10/ 
 
Pesujärjestelmä voidaan järjestää myös sijoittamalla pesuhallin molemmille seinille 
normaalit painepesurit ja samalla molemmille seinille myös pesuaineelle ruiskut. Tällä 
tavalla ei kuitenkaan saada hyvin toimivaa järjestelmää, jolla autot voitaisiin pestä 





Pelastuslaitoksilla ei yleensä ole mitään muuta erikoista koskien viemäröintiä kuin 
pesu- ja autohallin erotinlaitteet. Tilojen viemäröinnit on varustettava tarvittavilla hä-
lytys- ja tarkastuslaitteilla sekä näytteenotto-, hiekan- ja öljynerotuskaivoilla  D1:n ja 
eurooppalaisen EN 858-2 standardin ohjeiden mukaisesti. Jätevesilaitteisto tulee va-
rustaa tarpeellisin erotin- ja käsittelylaittein, jos jätevesi sisältää haitallisessa määrin 
joitakin seuraavia aineita: 
1) hiekkaa, lietettä tai muita kiinteitä aineita; 
2) rasvaa tai muita aineita, jotka erottuvat jäteveden jäähtyessä; 
3) bensiiniä, muita palo- ja räjähdysalttiita aineita, öljyä tai muita ainei-
ta, jotka eivät liukene veteen; 
4) syövyttäviä aineita; tai 
5) raskasmetalleja tai muita ympäristölle haitallisia aineita. /11./ 
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Erottimen valintaperusteet löytyvät D1:n liitteestä 6 taulukosta 1 (liite 3). Autonpesu-
paikalle tulee hiekan/lietteen ja öljynerotus.  
 
Erottimen koko lasketaan D1:n kaavalla: 
NS = Qs fd fx     (1) 
     
Qs on jäteveden mitoitusvirtaama (dm
3
/s) 
fd öljyn tiheyskerroin 
fx  haittakerroin 
 
Jäteveden mitoitusvirtaama (Qs) on vesipisteiden ja laitteiden antama maksimivirtaa-
ma, joka voidaan määrittää laskemalla tai mittaamalla /11/. Öljynerottimen mitoituk-
sessa käytettävä jätevesivirtaama Qs saadaan osaprosessien summana kaavan 2 mu-
kaisesti: 
Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3   (2) 
 
Qs1 = vesipisteiden virtaama (l/s) 
Qs2 = autonpesukoneen virtaama (l/s) 
Qs3 = painepesurin virtaama (l/s) 
 
Vesipisteiden virtaama (Qs1) voidaan laskea liitteenä (liite 4) olevan taulukon mu-
kaan.  
 
Käytettäessä autojen pesussa autonpesukoneita tai pesukatua käytetään jokaiselle yk-
sikölle vähintään virtaama-arvoa (Qs2) 2 l/s. Lisäksi on huomioitava mahdollisesti 
käytössä olevien painepesureiden virtaama (Qs3). Käytettäessä autonpesukonetta ja 
painepesuria samassa kohteessa voidaan painepesurin virtaamalle (Qs3) käyttää arvoa 
1 l/s. 
 
Mikäli ei käytetä autonpesukonetta, painepesurin virtaamalle (Qs3) käytetään vähin-
tään arvoa 2 l/s riippumatta painepesurin todellisesta vedenkäytöstä. Käytettäessä use-
ampia painepesureita tulee jokaiselle seuraavalle yksikölle käyttää vähintään virtaa-
ma-arvoa 1 l/s. 
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Öljyn tiheyskerroin saadaan D1:n taulukosta 2 (liite 5), kun tiedetään erotinluokka ja 
tiheys. Öljytuotteille tiheyskerroin (fd) yleensä on 1,5.  
 
Haittakerroin (fx) on 2 jätevesille ja 1 sadevesille. 
 
Öljynerottimen lietetilan vähimmäistilavuus löytyy D1:n liitteestä 6 taulukosta 4 (liite 
6). Oletettu hiekan ja lietteen määrä on suuri (rekanpesupaikka), joten vähimmäistila-
vuus on 300 NS/ fd, vähintään kuitenkin 600 dm
3
.  Palolaitosten pesuhalleissa autot 
pestään painepesureilla eikä automaattipesukoneissa. 
 
 
7 PAKOKAASUN POISTOJÄRJESTELMÄT 
 
Pelastuslaitosten autohallit ovat autojen sälyttämispaikkojen lisäksi myös työskentely-
tiloja, joten ilmanlaatu ei saa olla haitaksi terveydelle. Tutkimukset ovat osoittaneet, 
että ajoneuvojen pakokaasupäästöt ovat terveysriski. Lyhyt- ja pitkäaikainen altistu-
minen pakokaasuille voi aiheuttaa syöpää. Tämän takia autohallin ilmassa ei saa olla 
pakokaasua. Ainoa tehokas tapa poistaa savukaasuja on pakokaasunpoistojärjestel-
mät./13./ 
 
Paloasemien pakokaasun poistojärjestelmät eroavat normaaleista järjestelmistä siinä, 
että niiden lähtönopeus on suurempi. Hälytyksen tullessa ei palomiehillä ole aikaa 
alkaa irrottaa pakokaasunpoistoletkuja, vaan systeemin pitää olla itsestään irtoava. 
Pakokaasun poistojärjestelmillä saadaan lähes 100 % pakokaasun poisto. Järjestelmät 
voidaan varustaa erilaisilla puhaltimen käynnistysvaihtoehdoilla, kuten radio-
ohjauksella (kytketään auton virtalukkoon), painetunnistimella, ovimekanismin yhdis-
tetyllä kytkimellä (oven avautuessa puhallin käynnistyy) tai manuaalisella kytkimellä. 
Pakokaasunpoistoon käytetään lähtökohtaisesti kahta erilaista järjestelmää riippuen 
siitä, onko pakoputki auton alareunassa tai yläpuolella. /14./ 
 
 
7.1 Pakoputki auton alareunassa 
 
Pakokaasuputken sijaitessa auton alareunassa pakokaasunpoistoon käytetään liukuvaa 
letkuripustusjärjestelmää. Esimerkiksi tämänlaisia järjestelmiä ovat Nedermanin 
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MagnaSystem (kuva 14) ja Plymovent STR -järjestelmät. Järjestelmät ovat suunniteltu 
suuriin lähtönopeuksiin ja soveltuvat täten hyvin palolaitoksiin. /14;15./ 
 
Pakokaasun poistoletkuissa on magneettimekanismi, jotta letku irtoaa pehmeästi ja 
samalla putken heiluriliike vaimenee. Halkaisijaltaan 160 mm:n kokoiset letkut ovat 
melko suuria, koska poistettavan ilman määrä on suuri. Näin saadaan painehäviöt pi-
dettynä pienenä ja puhaltimen toiminta on tehokasta. /14./ 
 
KUVA 14.  Pakokaasun poistoletkurata /14/ 
 
 
7.2 Pakoputki auton yläpuolella 
 
Auton yläpuolella oleville pystysuorille pakoputkille on useampaa erityyppistä pako-
kaasunpoistojärjestelmää. Esimerkiksi Plymovent VSR -järjestelmässä auton peruut-
taessa autohalliin järjestelmän muotoiltu pää ohjaa pakoputken poistoradan sisään 
(kuva 15). Poistoradan profiili joustaa ajoneuvon mukaan sekä sivusuunnassa että 
korkeussuunnassa asettuen pakoputken ohjaamaan asentoon. Pakoputki liukuu alumii-
niprofiilin sisällä kumitiivisteiden ja voimakkaan alipaineen varmistaessa, ettei pako-




KUVA 15.  Pakokaasurata VSR /15/ 
 
Nedermanin Magnastack systeemissä pakoputki kiinnittyy imuvaunuun, joka on kiin-
nitetty joustavaan letkuun (kuva 16). Auton peruuttaessa autohalliin pakoputki ohja-
taan imuvaunuun, joka liikkuu pakoputken mukana. Imuvaunu liikkuu korroosionkes-
tävillä teräskiskoilla. /15./ 
 
KUVA 16. Pakokaasurata Magnastack-imuvaunulla /15/ 
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Pakokaasun poistojärjestelmän kannakointia varten tehdyille telineille olisi hyvä tehdä 
korkeudensäätömahdollisuus, koska paloautojen koot vaihtelevat. 
 
 
8 HENGITYS- JA PAINEILMALAITTEET 
 
8.1 Yleistä paineilmasta 
 
Paineilman käyttö on tunnettu jo todella kauan. Esinelöydöt kertovat miten pronssin 
sulatuksen keksimisen yhteydessä käytettiin jo paineilmaa. Nykyään paineilmaa käy-
tetään kaikkialla. Puhuttaessa paineilmasta muualla kuin yksityisessä käytössä puhu-
taan käytännössä kompressorista. /16./ 
 
Kompressorien tehot vaihtelevat muutamista kymmenistä wateista kymmeniin tuhan-









- pneumaattinen siirto. /16./ 
 
Paineilman kehittäminen vaatii energiaa ja siitä saatu laskennallinen hyötysuhde on 
usein todella huono, joissakin tapauksissa vain muutama prosenttiyksikkö. Paineilmaa 
käytetään kuitenkin, koska sen aikaansaama hyöty korvaa monin verroin siitä saadun 
huonon hyötysuhteen. Paineilman energiataloudellisuutta voidaan parantaa oikeilla 
laitevalinnoilla, käytöllä ja tietämyksellä siitä, mitä kokonaisuus merkitsee koko pai-
neilmajärjestelmässä. /16./ 
 
Erilaisia kompressorityyppejä ovat muun muassa mäntä-, ruuvi-, lamelli-, turbo-, kal-
vo- ja kiertomäntäkompressorit.  Riittävällä perustiedolla eri paineilmalaitteiden käyt-
täytymisestä vaihtelevissa olosuhteissa voidaan säästää merkittävästi, jolloin ei olla 
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niin laitemyyjien johdateltavissa. Kompressorien elinikä on 5-30 vuotta, joten kysees-
sä on pitkäaikainen sijoitus. Jatkuvasti käytössä olevan paineilmalaitteiston käyttökus-
tannukset nousevat jo ensimmäisenä vuonna lähelle kompressorin hankintakustannuk-
sia.  /16./ 
 
Arvokas ja hyötysuhteeltaan hyvä kompressori ei koskaan maksa siihen sijoitettua 
pääomaa takaisin, mikäli sen käyttö on vähäistä. Samoin halpa ja kevytrakenteinen 
kompressori tulee käytössä kalliiksi, mikäli paineilman tarve on jatkuvaa. /16./ 
 
 
8.2 Paineilman laatu 
 




- ympäristön kaasut 
- bakteerit, virukset ja organismit. 
 
Käyttötarkoituksesta riippuen on katsottava, mitkä epäpuhtauksista tulee poistaa. Te-
ollisuudessa haitallisimpia näistä ovat vesi, öljy ja pöly. Lääke-, elintarvike- ja sairaa-
lakäytössä myös bakteerien, virusten ja erilaisten organismien poissuodattaminen on 
välttämätöntä. Paineilma tulee käsitellä siihen laatutasoon, jonka toimilaitteet tai käyt-
tötarkoitus vaativat. Ei ole kuitenkaan syytä pyrkiä vaadittua parempaan ilman laatu-
tasoon, koska se aiheuttaa vain lisäkustannuksia. /16./ 
 
Mikäli vaatimuksena on öljytön paineilma, käytetään usein myös öljytöntä kompres-
soria. Mikäli verkostossa sallitaan vähän öljyä, voidaan käyttää joko öljytöntä komp-
ressoria tai voideltua kompressoria, joka on varusteltu suodattimin. Laitoksen koosta 
riippuu, kumpi järjestelmä on taloudellisempi. Jos vain suurin osa öljystä tulee poistaa 




Paineilman pahin vihollinen on vesi. Siksi jälkijäähdytin, joka poistaa noin 50-70% 
imuilman mukana tulleesta kosteudesta, on vakiovaruste pienehköissäkin kompresso-
reissa. /16./ 
 
Ympäristön kaasujen pääsyn estäminen verkostoon on toisinaan hyvin hankalaa. Ylei-
sin tapa on sijoittaa kompressorin imuilmanotto paikkaan, jossa kaasuja on vähiten.  
Bakteerit, virukset yms. voidaan poistaa suodattamalla.  /16./ 
 
 
8.3 Vaadittava paine 
 
Kompressorilta vaadittava paine määräytyy käyttökohteen vaatimasta paineesta sekä 
siirrosta ja jälkikäsittelyssä tapahtuvasta painehäviöstä. Näiden kolmen tekijän avulla 
määritellään kompressorille vaadittava työpaine. Myös kompressorin automatiikka 
vaatii paine-eron toimiakseen. Työpaineen tulisi olla niin alhainen kuin mahdollista, 
koska mitä korkeampi on työpaine, sitä korkeampi on myös tehontarve ja samalla 
myös kompressorin tuotto pienenee. Tämä huonontaa laitoksen hyötysuhdetta. Myös 
jos laitteelle toimitetaan suurempaa painetta kuin mitä se tarvitsee, kasvaa myös ilman 
kulutus, mikä lisää taas energian kulutusta. Mikäli jokin työlaite voi toimia yleistä 
verkkopainetta matalammalla painetasolla, on sen eteen järkevää asentaa paineenalen-
nin. Suurentuneen ilmankulutuksen vaikutus energiankulutukseen on voimakkaampi 
kuin paineenalentamisen aiheuttama painehäviö. /16./ 
 
 
8.4 Paineilman kulutus 
 
Paineilman kulutusvaihtelulla on ratkaiseva merkitys kompressorityypin ja automatii-
kan valintaan. Eri kompressorityypeillä on erilaiset hyötysuhteet täys- ja osakuormalla 
sekä tyhjäkäynnillä.  Vallitseva kuormitusaste ratkaisee useimmiten, kannattaako 
käyttää mäntä-, ruuvi- vai lamellikompressoreita vai onko edullisempaa käyttää use-
ampia kompressoreita. /16./ 
 
Käytettäessä vaihtelevaa kuormaa ilmajäähdytteinen mäntäkompressori on järkevin 
valinta. Kompressoria ei kuitenkaan suositella käytettäväksi jatkuvasti yli 80 % kuor-
mituksella. Vesijäähdytteiset mäntäkompressorit sekä ruuvi, lamelli-, turbokompres-
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sorit on tarkoitettu jatkuvalle raskaalle kuormalle. Niitä voidaan käyttää myös pie-
nemmällä kuormalla, mutta niiden hyötysuhde on silloin huonompi, eikä näin ollen 
ole energiataloudellista. /16./ 
 
 
8.5 Paineilmaverkoston suunnittelu 
 
Paineilmalaitteiden suunnittelussa, hankinnassa ja sijoittelussa on huomioitava, että 
paineilmalaitteisto kuuluu paineastia-asetuksen piiriin (SFS3333). Paineilmaverkoston 
suunnittelussa suunnittelujärjestys on yleensä seuraavanlainen: 
1. Mitoitetaan paineilman kokonaistarve ja määritetään käytettävä ver-
koston paine 
2. Kompressorin valinta 
3. Putkiston mitoitus 
4. Paineilmasäiliön mitoitus 
5. Tutkitaan, onko tarvetta jälkijäähdyttämiselle 
6. Kuivaintyypin valinta 
7. Valitaan suodatin verkostoon 
8. Ulosottopisteiden valinta  /17./ 
 
Liitteessä 7 on esitetty paineilmalaitteiden yleisimmät piirrosmerkit. 
 
Paineilmaverkostot voidaan jakaa kahteen perustyyppiin, suora- (kuva 17) ja rengas-




KUVA 17. Suoraverkko 
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Suoraverkko on yksinkertainen ja toimii hyvin pienemmissä kohteissa sekä sellaisissa, 
joissa ilman kulutus on eri ulosottopisteissä samaa suuruusluokkaa. Koko ilmamäärä 
virtaa pitkin runkoputkea. Virtausmäärän pienentyessä kohti loppupäätä, voidaan 
myös runkoputken kokoa pienentää. Suoranverkon pahin haitta on se, että korjaus- ja 
muutostyön ajaksi on koko verkko poissa käytöstä. Mikäli myöhemmin laajennusvai-
heessa verkoston loppupäähän lisätään runsaasti ilmaa käyttäviä laitteita, saattaa ver-




KUVA 18. Rengasverkko 
 
Rengasverkko on rakenteeltaan monimutkaisempi ja kalliimpi. Se on kuitenkin pa-
rempi vaihtoehto suuriin ja laaja-alaisiin paineilmalaitoksiin. Paineilma pääsee ulosot-
topisteeseen kahta reittiä, joten putkikoko voi olla pienempi kuin suorassa verkossa. 
Rengasverkkoon on järkevää asentaa sulkuventtiilejä sopiviin kohtiin. Näin saadaan 
osa verkostoa pidettyä koko ajan käytössä, kun tehdään korjaus- tai laajennustöitä. 
Paine rengasverkostossa pysyy vakaampana, koska paine tulee kahdesta suunnasta. 
Rengasverkkoon jälkikäteen lisätyt ilmanottopisteet eivät niin helposti aiheuta ongel-
mia paineen ylläpitämiseen verkostossa kuin suorassa verkossa. Rengasverkon tila-
vuus on normaalisti suurempi, ts. se toimii kuin painesäiliö. Verkkojen tyyppejä voi-
daan myös yhdistää (kuva 19). Verkko tehdään rengasverkkona, mutta yksittäiset ja 









Putkisto tehdään SFS-standardin 3312 mukaisesta teräsputkesta hitsaus- tai puristuslii-
toksilla. Liitokset venttiileihin voivat puristusliitosten lisäksi olla myös kierreliitoksia. 
Putkiston ulosottohaarat kannattaa ottaa runkoputken päältä niin sanotulla joutsen-
kaulalla, vaikka käytettäisiinkin kompressorin perässä kuivainta. Putkisto asennetaan 
laskulla 0,5-1 % ilman virtaussuuntaisesti./17./ Putkiston päähän asennetaan lauhteen-
poistin/vedenkeräin. 
 
Putkistomateriaalina voidaan käyttää esimerkiksi sähkösinkittyä teräsputkea tai ruos-
tumatonta teräsputkea, jotka soveltuvat myös sammutusjärjestelmiin sekä lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmiin. Liitteessä 8 on esitetty yhden valmistajan sähkösinkityn teräs-
putken tekniset tiedot. Sähkösinkityn teräsputken sinkkikerros suojaa teräsputkea kor-
roosiota vastaan.  On suositeltavaa kostuttaa O-rengastiivisteet vedellä ennen asennus-
ta, mikä helpottaa asennusta ja parantaa liitosten tiiveyttä. Kostutusaineina ei saa käyt-
tää öljyjä tai rasvoja. /17./ 
 
Valmis paineilmaverkosto on puhallettava puhtaaksi ennen laitteiden asennusta. Val-
mis verkosto painekoestetaan ilmalla ZVSHK:n julkaiseman ohjelehden mukaisesti. 
Painekoestus tehdään 3,0 barin paineella puoli tuntia ja tiiveyskoe 0,11 barin paineel-
la. Tiiveyttä tarkastaessa tulee vuodon havaitsemiseksi käyttää siihen tarkoitettua 
kmikaalia, esimerkiksi vuodonilmaisinspraytä. Mikäli verkostossa ilmenee huomatta-




8.7 Putkiston varusteet ja ulosottopisteet 
 
Paineilmaverkoston sulkuventtiileinä käytetään palloventtiileitä. Yleisimmät ulosotto-
pisteet ovat pikaliitin, suodattimen ja pikaliittimen yhdistelmä, suodattimen, pai-






Yleensä paineilmalaiteurakkaan kuuluu paineilmalaitteiston ja putkiston hankinta ja 
asennus kokonaisuudessaan. Urakkaan sisältyy siis paineilmakompressori, kuivain, 
paineilmasäiliö, venttiilit, putkistot sekä ulosottopisteet. Sähköurakkaan kuuluu aino-
astaan paineilmakompressorin ja kuivaimen syöttöjohdot. /17./ 
 
 
8.9 Paineilma paloasemilla 
 
Paineilmalaitteistoja on paloasemilla yleensä kaksi. Toinen on yli 200 barin ja toinen 
hieman yli 10 barin järjestelmä. Korkeampi paineinen on hengitysilmalaitteistoja var-
ten, jolla täytetään happisäiliöitä, ja matalammalla paineella toimiva verkosto on palo-
autoja ja laitehuoltoja varten.  
 
 
8.10 ”Normaali” paineilma 
 
Paloautoissa on paineilmalla toimivat jarrut, joten jokaisen autopaikan luokse on tuo-
tava oma paineilmapiste. Autojen viereen tulee myös sähköpistorasiat. Nämä voidaan 
molemmat tuoda erikseen (kuva 20) tai käyttää valmista tuotetta (kuva 21), jossa pai-
neilmapiste ja sähköpistorasiat on yhdistetty samaan alustaan. Valmis tuote on yleensä 
huomattavasti siistimmän näköinen. 
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KUVA 20. Paineilma- ja sähköpisteet erikseen tuotuna  
 
 
KUVA 21. Wilkerson huoltolaiteyksikkö /19/ 
 
Autojen paineilman tarve on 7-13baria. Vaikka asemalle tulevien autojen paineilman 
tarpeen tiedettäisiin olevan 11 baria, on hyvä varautua 13 barin tarpeeseen, koska ka-
lusto saattaa vaihtua. Paineilmaa käytetään myös laitteiden huollossa ja puhdistami-






Hengitysilmapullojen täyttämistä varten käytetään korkeapainekompressoreja, jotka 
toimivat yli 200 barissa. Järjestelmä koostuu korkeapainekompressorista, joka sisältää 
suodatuksen, paineilmaputkiston ja hengitysilmapullojen täyttöpaikan. Täyttöramppi, 
jossa täytetään sukelluspullot, ovat yleensä lähempänä huoltotiloja. Esimerkkipalo-
asemassa, joka on esitetty liitteessä yksi, täyttörampit sijaitsisivat paineilmahuoltoti-
lassa. Kompressorin ja täyttörampin välinen putkisto tehdään haponkestävästä saumat-
tomasta hydrauliikkaputkesta 10x2mm. Putkien ja liittimet tulee kestää 330 barin työ-
paine. Täyttöpaikkojen suunnitteluvaiheessa on syytä ottaa tarkastuslaitokseen (In-
specta tms.) yhteyttä laitteiden sijoittelun ja rakennusteknisten ratkaisujen osalta. 
 
Hengitysilmapulloihin ei pumpata happea, vaan ympäröivää ilmaa, joka sisältää 78% 
typpeä, 21% happea ja loput argonia, heliumia, hiilidioksidia yms. Hengitysilman tu-
lee täyttää standardi EN12021:n vaatimukset, joka säätää tarkasti, millaista ilman pitää 
olla (liite 9).  Laatuun liittyy myös useita muita direktiivejä, mutta tärkein ja ohjaavin 
vaatimus on EN12021-standardi. Vaatimukset täyttävän ilman takaamiseksi on lait-
teisto osattava valita oikein. Valinnassa kannattaa ehdottomasti käyttää apuna laite-
valmistajien asiantuntemusta. 
 
Yleensä pelastuslaitoksilla hengitysilmakompressori on teknisessä tilassa, jossa on 
riittävä tuuletus. Kone tuottaa lämpöä huoneeseen niin paljon kuin moottorissa on 
kilowatteja. Parasta olisi, että tila, jossa kompressori sijaitsee, olisi lämpötilaltaan noin 
20 °C. Tällöin säästetään puhdistuselementeissä, koska lämmin ilma sisältää enemmän 
kosteutta kuin viileä ja ilmanpuhdistusyksikön elementti imee kaiken kosteuden it-
seensä. Korkeapaineputki pitää kiinnittää seinään metrin välein, kun kyseessä on be-
toniseinä tms. Jos kyseessä on kevyempi seinä, putki pitää kiinnittää puolen metrin 
välein. Liitteessä 10 on esitetty taulukko kompressorihuoneen tarvitsemasta ilman-
vaihdosta. 
 
Paineilman laatustandardissa ISO 8573:1-2001 määritellään paineilman hyväksyttävät 
jäännöspitoisuudet veden, öljyn ja pölyn osalta. Hyväksyttävät tasot määritellään luo-
kittain, esimerkiksi laatuvaatimus 8573.1-1.2.1 kertoo, että jäännöspölypitoisuus tulee 
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olla luokan 1 mukainen (0,1 ppm), jäännösvesipitoisuus luokan 2 mukainen (kastepis-





Opinnäytetyön esimerkkikohteena oli Jyväskylän kaupungin aluepaloasema. Riston-
maan paloasema on Jyväskylän pääpelastuslaitos, jonne on myös keskitetty osa alueen 
palolaitosten tekniikasta. Esimerkiksi aluepaloasemien letkujen pesu hoidetaan päälai-
toksella. Tässä kappaleessa on esitetty esimerkkikohteen LVI-teknisiä ratkaisuja ja 
laitteiden mitoitusta.  
 
 
9.1 Lämmitys  
 
Esimerkkikohteessa yleisten tilojen lämmitysmuodoksi tuli lattialämmitys. Tämä sik-
si, koska pesuhuoneisiin haluttiin lattialämmitys.  Toimisto ja oleskelutilat oli suunni-
teltu lattiasta kattoon asti ulottuvilla ikkunoilla, joten pattereiden sijoittaminen ikku-
noiden eteen ei olisi ollut järkevää. Pesuhallin lämmitys hoidettiin myös lattialämmi-
tyksellä, koska näin tilan lattia saataisiin parhaiten pidettyä kuivana. Autohallin läm-
mönluovutustavaksi valittiin ilmalämmitys. Käyttäjien edustaja arvioi, ettei autojen 
käyttö ole päivittäistä vaan korkeintaan muutamia kertoja viikossa. Koska ovien käyt-
tö on näin vähäistä, ei ovien yläpuolelle suunniteltu oviverhopuhaltimia, kuten kuvas-
sa 22 (kuva 22) vaan ilmalämmittimet (kuva 5, sivu8), jotka toimivat hallin lämmitti-
minä sekä rajoittavat samalla kylmän ilman sisääntuloa. Suunnitteluvaiheessa ei ollut 
vielä tietoa hallin ovimekanismista, eikä sitä osattu arvioida oikein. Tästä johtuen pu-
haltimien paikkaa jouduttiin vielä muuttamaan rakennusvaiheessa. Kuvassa 6 näkyy, 









Esimerkkikohteeseen tuli kolme ilmanvaihtokonetta, joista yksi palveli auto- ja pesu-
hallia, toinen kone wc- ja sosiaalitiloja ja kolmas kone toimisto-, oleskelu- ja aulatilo-
ja. Kaikki ilmanvaihtokoneet sijoitettiin kolmannen kerroksen tekniseen tilaan. 
 
Hallin ilmanvaihtokone tuli regeneratiivisella lämmöntalteenottojärjestelmällä, koska 
sen lämpötilahyötysuhde on korkea. Järjestelmän ongelmana on lämmöntalteenotto-
kennon sekä tiivisteiden jäätyminen talviaikaan paloautoja pestäessä, koska poistoilma 
on hyvin kosteaa. Ongelma ratkaistiin varustamalla ilmanvaihtokone esilämmityspat-
terilla. 
 
Autohallissa on paikka viidelle autolle, joista vähintään yksi on sairaankuljetusajo-
neuvo. Kaikki autopaikat varustettiin pakokaasunpoistojärjestelmillä, eikä hallissa 
tehdä autonhuolto- tai muita vastaavia toimintoja. Pyörivällä lämmöntalteenotolla 
järjestetty ilmanvaihto on suunniteltu ja toteutettu Jyväskylässä neljäpaikkaisessa 
kuorma-autoille tarkoitetussa pesuhallissa, jossa pesu tehdään vastaavasti kuin palo-
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asemilla eli painepesureilla. Pesuhallin ilmanvaihdon toiminnassa ei ole ilmennyt on-
gelmia.  
 
Esimerkkikohteen wc- ja sosiaalitiloja palvelevan koneen lämmöntalteenottomuotona 
on levylämmönsiirriin. Kolmas kone, joka palveli toimisto- ja oleskelutiloja, varustet-
tiin myös regeneratiivisella lto:lla. Kohteen kuntosalille ja kokoushuoneeseen suunni-
teltiin tehostettava ilmanvaihto. Kaikkien koneiden energiatehokkuus varmistettiin 
käyttämällä väljää iv-kojemitoitusta. Kaikkien ilmanvaihtokoneiden ominaissähköku-





Esimerkkikohteen mitoitusvirtaamaksi tuli 8 l/s. Käyttäjien puolelta olisi toivottu suu-
rempaa virtaamaa, mutta tämä ei kohteen sijainnin takia ollut mahdollista. Lisäksi 
kohteeseen piti asentaa virtauksen rajoitin, mikä tuli ilmi vasta rakennusvaiheessa. 
Tämä oli vesilaitoksen asettama vaatimus, jottei alueen muu vedentulo häiriintyisi 
eikä putkisto joutuisi liian kovalle rasitukselle. Täyttövesiputkisto päätettiin tehdä 
maassa kahdella DN63 muoviputkella DN 110 suojaputkessa, jotka yhdistettäisiin 
sähköhitsaamalla yhdeksi DN110 ruostumattomaksi teräsputkeksi (kuva 15). Pienem-
pää putkea on huomattavasti helpompi asentaa ja vaihtaa. Asennusajankohtana oli 




KUVA 15. Täyttöputkisto maassa kahdella muoviputkella. Putkesta puuttuu vie-
lä kannakointi seinästä sekä kynsiliitin. 
 
9.3 Erotinlaitteen mitoitus ja valinta  
 
Autonpesupaikalle vaaditaan hiekan / lietteenerotin ja öljynerotin. Pesuhalli lasketaan 
erotin luokka kahdeksi. Joten öljynerottimen pitää olla luokkaa kaksi. 
Öljyerottimen nimellisvirtaama 
 
NS = Qs fd fx 
 
Qs= keskuspesurin virtaama 
Pesuhalliin tuli yksi kiinteä pesulajärjestelmälaite, jonka maksimivirtaama oli 0,7 l/s   
 painepesurille minimi mitoitusvirtaama kuitenkin 2 l/s. 
 
fd = öljyn tiheyskerroin 
Erottimen luokaksi valittu kaksi joten fd = 2 
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fx = haittakerroin 
Haittakerroin jätevesille 2 
     
 
 





Öljynerottimen lietetilan vähimmäistilavuus: 
300 NS/ fd 
 
     
 
         
Korkeapainepesukohteissa minimi hiekanerotintilavuus tulee olla vähintään 2500 l. 
Lietetilan tilavuus kannattaa enemmin sijoittaa liian suureksi kuin pieneksi, koska 
kyseessä on ongelmajäte, jonka poiskuljettaminen on arvokasta. 
 
Autopesuhalliin valittiin kahdeksan metriä pitkä hiekanerotuskanaali, jonka valurauta-
kansiston nimelliskantavuus oli 25tonnia. Kanaalin hiekan ja lietteen varastotilavuus 
oli 1000 l. Autohallin autopaikkojen eteen suunniteltiin neljä metriä pitkä ja 100 milliä 
leveä koururitilä, joka toimii kuivakaivoperiaatteella. Autohallin ja pesuhallin putkisto 
meni ulkona 2000 litran hiekanerotuskaivon kautta öljynerottimeen. Toisen luokan 
öljynerottimen mitoitusvirtaama oli 10l/s ja tehollinen tilavuus 600 l. Molemmat lait-
teet varustettiin hälytysjärjestelmillä. Ennen viemärin yhdistämistä normaaliin jäteve-
















Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja tutustua pelastuslaitoksilla olevaan talotekniik-
kaan. Työssä keskityttiin erityisesti niihin erityispiirteisiin ja tarpeisiin, jotka tulevat 
LVI-suunnittelijalle vastaan laitoksen suunnittelussa. Opinnäytetyötä apuna käyttä-
mällä työn tilannut suunnittelutoimisto saa toteutettua pelastuslaitoksen lvi-
suunnittelun. 
 
Pelastuslaitoksen LVI-suunnittelun suurin haaste on laitoksen erilaiset tilat, laitteet ja 
käyttäjän tarpeiden kartoitus. Suunnittelulle yksittäisen suurimman hyödyn tuo vierai-
lut eri laitoksilla ja vierailun aikana käyttäjältä saatavat kommentit siitä, mikä on tär-
keää, mikä kyseisellä asemalla toimii hyvin ja missä olisi parantamisen varaa.  Vierai-
lu kannattaa mieluummin tehdä uudelle kuin vanhalle pelastuslaitokselle. Vanhalla 
laitoksella on paljon vanhaa tekniikkaa, jota ei ole tulossa uudelle asemalle, ja myös 
rakentamismääräykset ovat muuttuneet. Uuden aseman suunnittelussa tullaan melko 
todennäköisesti käyttämään hyödyksi vasta rakennettujen ja niissä hyväksi havaittuja 
laitteita, materiaaleja ja tilaratkaisuja. 
 
Paloasemille tulevat erilaiset LVI-tekniset laitteet, kuten pakokaasun poisto ja pai-
neilma laitteet, eivät ole ihan jokapäiväistä LVI-suunnittelua, joten on tärkeää ottaa 
yhteyttä eri osa-alueiden ammattilaisiin ja hakea heiltä apua laitteiden ja järjestelmien 
valinnassa. Ilman laitevalmistajien apua laitteiden valinta ja järjestelmien suunnittelu 
on todella vaikeaa.  
 
Tutkimuksessa pyrittiin tuomaan kattavasti esiin pelastuslaitoksilla olevaa talotekniik-
kaa sekä esittämään yksi tai useampi vaihtoehto toteutustavasta. Työssä esitettiin, 
kuinka paljon erilaisia tiloja ja rakennuksia saattaa kuulua laitoksiin. Rakennuksissa 
on runsaasti erilaista tekniikkaa, joten eri osa-alueita ei ole esitetty täysin perinpohjai-
sesti. Yksittäiset aihealueet ovat niin laajoja, että niistä voisi tehdä omia tutkimuksia. 
Mikäli tässä työssä olisi paneuduttu vain yhteen aihealueeseen, ei työn tilaaja olisi 
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LIITE 1 (1). 
Esimerkki paloaseman pohjasta 
 
LIITE 1 (2). 

























Jäte-, ja sadevesilaitteistoissa käytettävien erottimien valintaperusteet. Ennen 






 Vesipisteiden virtaama (Qs) 
 
 
  Vesipisteen putkikoko 
  DN 25, R 1" DN 20, R ¾" DN 15, R ½" 
  Virtaama l/s Virtaama l/s Virtaama l/s 
1. vesipiste 1,7 1,0 0,5 
2. vesipiste 1,7 1,0 0,5 
3. vesipiste 1,2 0,7 0,35 
4. vesipiste 0,85 0,5 0,25 
5. vesipiste 0,3 0,2 0,1 
 
Kuudennelle ja sitä seuraaville vesipisteille käytetään viidennen vesipisteen virtaama-




































 Kompressorihuoneen ilmanvaihto, luonnollinen kierto 
moottori Huoneen tilavuus / aukkojen korkeusero   
kW V= 50m3  V= 100m3  V=200m3  
 h=2m  h=3m  h=4m  
 sisään ulos sisään ulos sisään ulos 
2,2 kW 0,12m2 0,10m2     
3 kW 0,24m2 0,20m2 0,12m2 0,10m2   
4 kW 0,30m2 0,25m2 0,12m2 0,10m2   
5,5 kW 0,42m2 0,35m2 0,24m2 0,20m2 0,12m2 0,10m2 
7,5 kW 0,90m2 0,75m2 0,60m2 0,50m2 0,24m2 0,20m2 
11 kW 1,38m2 1,15m2 0,90m2 0,75m2 0,54m2 0,45m2 
15 kW 1,92m2 1,60m2 1,45m2 1,20m2 0,90m2 0,75m2 
Minimi aukkokoot, luonnollisella ilman kierrolla   
h= aukkojen korkeusero     
       
       
       
       
A  Minimietäisyys seinästä ilman tulopuolella 0,5m   
B Minimietäisyys seinästä ilman poistopuolella 0,75m   
C Ilman tuloaukko      
D Ilman poistoaukko      
       
 
